池州职业技术学院机电楼
屋顶消防水箱更换采购项目需求书

池州职业技术学院拟通过询价方式确定一家供应商，提供机电楼屋顶原有水箱拆除清运、新水箱采购、安装调试及相关售后服务。
一、项目名称：池州职业技术学院机电楼屋顶消防水箱更换采购项目
二、项目编号：CZZYZB2023025
三、项目地点：池州职业技术学院（建设西路389号）
四、最高限价：24600.00元。该价格为包干价，含原有设备拆除、新设备安装及材料、安装调试、运输、人工等全部含税费用（注：供应商报价超过最高限价为无效报价）。
五、供应商资格条件
1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.投标供应商应是在中华人民共和国境内合法注册的、具备本项目经营范围的独立法人。
3.投标供应商自2021年1月1日至今(以合同签订为准)，须具有2个（含）及以上消防器材类供货业绩（提供合同复印件，合同中须包含消防器材维修或更换）；
4、参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；
5.本项目不接受联合体投标，不允许分包。
六、采购内容
（1）原有消防水箱需气割拆除并清运至校内指定地点。
（2）消防水箱整体更换：消防水箱尺寸为：长4米*宽2.5米*高2米，材质为SUS 304不锈钢，板材厚度为：底板2.20mm厚度，侧一板 1.5mm厚度，侧二板1.2mm厚度，板厚误差符合国标要求，水箱内加密拉筋。
（3）安装调试：新水箱需吊装至屋顶，组装后进行开孔及相关进水、出水管道焊接，与原泵机组对接调试至正常运行，底座钢梁需要做除锈及重新刷漆处理，所有工艺必须做好防生锈措施。
[bookmark: _GoBack]注：本章采购内容中的条款均为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。
七、供货要求
1.成交供应商的供货材质、安装和技术标准应符合材质说明要求。
2.成交供应商所提供的所有设备必须为全新产品，且完全符合公告规定的质量和规格。
3.成交供应商应保证其货物在正确使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。
8.在货物最终验收后的质保期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商承担。
八、安装要求
1.由采购人指定安装地点，成交供应商负责安装到位，安装人员应按照采购人要求进行安装。
2.考虑到工程复杂性，参加询价的供应商须在开标前进行现场勘查，熟悉场地情况，以便合理安排施工。集中踏勘时间为：2023年8月18日15:00，集合地点为：池州职业技术学院总务处。
九、质保及售后服务
由采购人组织验收，成交供应商需确保安装后产品符合并通过消防验收要求。成交供应商须提供2年的免费质保服务，自验收合格之日起算。在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后3天内，应免费更换有缺陷的货物。如果供应商在收到通知3天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。
十、其他要求
1.付款方式：验收合格后30日内支付95%的款项，质保期满后支付5%的款项。
2.供货及安装期限：合同签订之日起10个日历天内完成供货、运输、安装、验收合格并交付使用。
3.成交供应商自行承担项目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。成交供应商在安装期间场地内发生的安全事故，或由成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
4.因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致安装延期或不能交付使用，成交供应商除承担延期违约金外，还须承担对采购人造成的损失。如成交供应商逾期7天仍未完工并交付使用，采购人可以终止合同并不再支付合同款，所有损失由成交供应商自行承担。

